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Разработанная математическая модель и алго
ритм ее реализации представлена в виде програм
много комплекса в среде Borland C++.
Для сопоставления результатов оптимизацион
ных расчетов с результатами фактически реализо
ванных режимов на базе программы оптимизации
был создан модуль расчета с ручным распределени
ем нагрузок.
Выводы
1. Разработана универсальная программа созда
ния базы данных (Генератор базы данных),
обеспечивающая формирование упорядоченно
го массива всех возможных состояний ТЭЦ с
произвольным набором оборудования (котлы,
турбины, редукционноохладительные установ
ки и др.) с учетом налагаемых ограничений.
2. Реализован новый подход к оптимизации крат
косрочных режимов работы ТЭЦ, заключаю
щийся в использовании ранее созданной базы
данных для выбора всех режимов, отвечающих
текущим ограничениям. Это сокращает время
подготовки к проведению оптимизационных
расчетов в несколько порядков.
3. Реализовано сочетание методов оптимизации не
прерывных параметров (тепловая и электрическая
нагрузки) с использованием метода ХукаДживса
и дискретных параметров (состава оборудования).
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В настоящей статье приводится описание и
внешний вид программного комплекса для опти
мизации краткосрочных режимов тепловых элек
трических станций. Программа оптимизации на
писана на языке С++ [1], база данных сформиро
вана на Microsoft SQL [2].
На рис. 1 приведено окно ввода исходных дан
ных программы для расчета тепловых нагрузок и
задания электрической нагрузки станции; указы
вается тип оптимизации (динамический или среди
заданного состава оборудования). При динамиче
ском выборе происходит оптимизация, как состава
оборудования, так и режимов и величин нагрузок.
При указании состава оборудования оптимизиру
ются только режимы работы и величины нагрузок.
Задаются: величины недогрева сетевой воды до
температуры насыщения пара в верхнем и нижнем
сетевых подогревателях и потерь давления в трубо
проводе теплофикационного отбора для подогре
вателей каждой турбины; энтальпии пара и предва
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рительные энтальпии питательной воды для соот
ветствующих коллекторов; вид и теплотворная
способность топлива; параметры пара после редук
ционноохладительных установок (РОУ).
Алгоритм оптимизации приведен нами ранее [3].
Результаты оптимизации отображаются в окне
«Результат оптимизации» (рис. 2). Для турбин ука
зывается конкретный режим работы (конденса
ционный, тепловой, электрический), величина
электрической нагрузки Ne, тепловой отопитель
ной нагрузки Qt, тепловой промышленной нагруз
ки Qp (для турбин типа ПТ), давление в отборе Рот
бора (для турбины Т100 отображается давление в
верхнем отборе при двухступенчатом режиме рабо
ты или давление в нижнем теплофикационном от
боре при одноступенчатом режиме), средний
удельный расход тепла на выработку электроэнер
гии qt, расход пара на турбину D0. Для котлов ото
бражается паропроизводительность D0 и расход то
плива B0. Рассчитываются: баланс величин (Ne, Qp,
Qt); расход пара в каждом коллекторе (90 или
130 ат.); суммарный расход топлива станцией и
расходы топлива каждой из групп котлов ТП170
или ТП81; нагрузки по РОУ; фактические энталь
пии питательной воды, зависящие от D0 каждой
турбины. Указывается общее число рассмотренных
состояний, из которых выбралось лучшее.
Для использования результатов оптимизации в
различных отчетах предусмотрен экспорт расчет
ных и исходных данных в программу Microsoft Ex
cel.
Можно выделить основные возможности разра
ботанного программного комплекса:
1. Автоматизированное оптимальное распределе
ние нагрузок между основным оборудованием
электростанции;
2. Моделирование режимов работы станции при
различных тепловых и электрических нагрузках
с определением количества затрат топлива;
3. Формирование заявки для Администратора
торговой системы, что является одним из
звеньев механизма конкурентного рынка;
4. Хранение данных о режимах работы станции и
часовом расходе топлива;
5. Анализ работы электростанции (просмотр ин
формации о загрузке по отдельности каждого
агрегата, станции в целом, количестве требуе
мого топлива и т. д.);
6. Облегчение работы инженеров производствен
нотехнического отдела электростанции (ПТО).
Для сравнения эффективности программного
комплекса в нём создан ручной модуль распределе
ния нагрузок персоналом ПТО (рис. 3).
Исходные данные для ручного модуля экспор
тируются из блока задания исходных данных про
граммы оптимизации (окно «Задание нагрузок»),
что является необходимым для сопоставления ре
зультатов. В ручном модуле инженер ПТО сам зада
ет как состав, так и режим работы выбранного им
оборудования (турбин, котлов, РОУ), так и нагруз
ки для этого оборудования.
Определен следующий порядок работы с моду
лем «Ручное задание нагрузок»:
1. Указываются режимы турбин, виды и величины
нагрузок, соответствующие заданным.
2. Указываются нагрузки РОУ.
3. Нажимается кнопка «Расчет Qt нагрузки» и
«Расчет D0», после чего рассчитываются расхо
ды пара на турбины (включая электрическую
мощность при задании теплового графика),
РОУ и, в итоге, в коллектора.
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Рис. 1. Окно ввода параметров оборудования и задания нагрузок
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Рис. 2. Окно «Результат оптимизации»
Рис. 3. Модуль ручного распределения нагрузок
4. Рассчитанные величины расходов пара в кол
лектора 90 и 130 ат. распределяются вручную
между котлами.
5. Нажимается кнопка «Расчет B0», после чего рас
считываются расходы топлива для каждого кот
ла в соответствии с заданным ему значением па
ропроизводительности согласно п. 4. Также
рассчитываются расходы топлива для групп
котлов ТП170 и ТП81, суммарный расход то
плива на ТЭЦ.
Для выбранного в ручном модуле состава в ито
ге высчитывается критерий эффективности данно
го набора состава оборудования. Этот критерий
сравнивается с критерием, полученным в ходе оп
тимизационных расчетов всего множества наборов
составов (состояний); он указывается в окне «Ре
зультаты оптимизации». Теоретически и как пока
зывают расчеты, критерий оптимизации всегда ни
же (лучше) у того состояния, которое получается в
ходе оптимизации.
Решение вопросов, связанных с развитием
станции, часто затруднительно: какой путь разви
тия выбрать – реконструкция агрегата с изменени
ем характеристик, замена его на другой типораз
мер, расширение (добавление новой единицы к
предыдущему составу оборудования). Естественно,
каждый вариант имеет свою эффективность и из
держки (разработка проектной документация,
включая изыскания, затраты на СМР, покупка са
мого оборудования и сопутствующих материалов).
Как правило, выбор варианта развития осущест
вляется на стадии обоснования инвестиций, либо
на стадии проекта.
Программа оптимизации режимов может зна
чительно облегчить время и качество выбора луч
шего варианта развития. Покажем это на следую
щем примере:
1. Заказчик представляет прогнозные величины
нагрузок (длительность 5, 10, 15 или более лет
может варьироваться).
2. Проектная организация разрабатывает базу
данных (БД), программу оптимизации режимов
для действующей схемы объекта (электростан
ции) Заказчика, собирает другие необходимые
материалы.
3. Определяются из анализа рынка и структуры
объекта наиболее отвечающие исходным дан




4. Проектная организация изменяет базу данных и
корректирует программу оптимизации для этих
трех вариантов:
а) изменение характеристики реконструируе
мого агрегата в БД;
б) изменение БД в связи с заменой агрегата;
в) добавление к БД нового агрегата.
5. Программа оптимизации с заданными прогноз
ными нагрузками рассчитывается для этих трех
вариантов и варианты ранжируются по одному
из критериев оптимизации (минимум расхода
топлива, либо минимум расхода топлива при
максимальной выработке электроэнергии).
6. Далее варианты развития сравниваются по всем
критериям (при условии обеспечения каждым
из вариантов прогнозных нагрузок и отпуска те
пла), учитывая затраты на разработку проект
ной документация и изыскания, затраты на
строительномонтажные работы, покупку са
мого оборудования и сопутствующих материа
лов.
7. Осуществляется обоснованный выбор лучшего
варианта.
Вопрос определения эффективности решения
оптимизационных задач всегда сопровождал рабо
ты по оптимизации. Затраты, связанные с получе
нием оптимальных значений параметров, далеко
не всегда окупаются сокращением издержек от ис
пользования результатов оптимизации. Это объяс
няется с одной стороны пологим характером целе
вой функции в области экстремума, а с другой сто
роны, постоянством значения оптимизированного
параметра. Значительный эффект от оптимизации
может быть получен тогда, когда оптимизируемый
параметр весьма сильно зависит от быстро меняю
щихся значений исходных параметров. Для усло
вий работы ТЭЦ в энергосистеме, как правило,
приходится решать задачу отыскания оптимально
го состава работающего оборудования и оптималь
ного распределения нагрузки между ним. Быстрое
изменение параметров окружающей среды требует
изменения тепловой нагрузки и оптимизации ее
распределения по оборудованию. А это в свою оче
редь может потребовать и изменение состава рабо
тающего оборудования. При определении загрузки
оборудования инженерным персоналом станции
принимаемые решения могут значительно откло
няться от оптимальных решений.
Эффективность реализации режима работы
оборудования, определенного по программе опти
мизации, и режима работы, определенного инже
нерным персоналом по опыту, оценивается по кри
терию эффективности, представляющего собой от
ношение расхода топлива на ТЭЦ к выработке
станцией электроэнергии при одинаковых исход
ных данных (тепловые нагрузки, нагрузки промы
шленных потребителей пара).
Для возможности сравнения расчет топлива в
программе оптимизации и в программе при ручном
задании распределения нагрузки (ручной модуль)
осуществляется по одним и тем же энергетическим
характеристикам оборудования. Поэтому результаты
расчета вполне сопоставимы. Это не в полной мере
можно сказать о сравнении результатов расчетов по
программе и взятых из оперативных ведомостей.
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Таблица. Результаты расчета по программе оптимизации
(ПО) краткосрочных режимов по исходным дан
ным*, взятым из оперативных ведомостей ТЭЦ за
2006 г.
* Gсв – расход сетевой воды; tпс – температура прямой сети; tос
– температура обратной сети; ΔЦ – экономия денежных
средств; ΔB – разница в расходах топлива
При заданной тепловой нагрузке и работе ТЭЦ
по тепловому графику электрическая мощность в
программе оптимизации и ручном модуле может
получаться различной. Одинакова она будет при за
дании для ТЭЦ электрического графика. Если зада
ется отпуск электроэнергии, то при различных ва
риантах распределения могут быть различные вели
чины собственных нужд. По оценке погрешность
определения результата не превысит 2...3 %. На эта
пе внедрения программы можно также использо
вать оперативные ведомости, в которых приводятся
исходные для ТЭЦ нагрузки, нагрузки агрегатов и
другие параметры. Для сравнения эффективности
программы и ручного распределения были проана
лизированы месячные оперативные ведомости
ТЭЦ за октябрьдекабрь 2006 г. и сравнены резуль
таты распределения программой и персоналом
ПТО (задан электрический график, состав оборудо
вания идентичен, но нагрузки распределены по раз
ному). Исходные данные, нагрузки оборудования
из оперативных ведомостей были подставлены в
ручной модуль и получен расход топлива на ТЭЦ.
Расход топлива ТЭЦ, взятый из оперативных
ведомостей больше, чем полученный в ручном мо
дуле на 0,4...0,8 % – минимальное и максимальное.
Это связано с тем, что аналитические характери
стики получены аппроксимацией диаграмм режи
мов 2000 г., а оперативные ведомости датированы
2006 г., то есть характеристики турбин и котлов из
менились во времени. Выборочные данные (вклю
чены даты со средним различием расходов топли
ва) приведены в таблице. Разница в расходах то
плива вызвана разным распределением тепловых и
электрических нагрузок у турбин, выбором режи
мов работы турбин, нагрузками РОУ, разной паро
вой производительностью каждого котла.
Из приведенных расчетов видно, что своевре
менное проведение оптимизационных расчетов
позволило бы сократить расход топлива в среднем
на 1,7... 3,2 %. За приведенные семь суток эконо
мия топлива могла составить 487,4 тонны нату
рального топлива (т.н.т.).
Для расчета денежной экономии была принята
цена натурального топлива (уголь) 1100 р./т.н.т. За
приведенные 7 дней денежный эффект от исполь
зования программы оптимизации краткосрочных
режимов мог бы составить 536 тыс. р.
Вывод
Предложен программный комплекс для опти
мизации режимов работы тепловой электростан
ции. Обоснована необходимость создания инстру
мента для выявления его эффективности, рассмо
трен принцип работы комплекса. Показана воз
можность применения программного комплекса
для оптимизации краткосрочных режимов работы
ТЭЦ и его использования при обосновании выбора
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